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Technische Daten
* FlieRdruck: min. 1,2 bar / empfohlen 2 - 5 bar
« Betriebsdruck: max. 10 bar
* Prifdruck: 16 bar
Bei Ruhedriicken Gber 5 bar Druckminderer
einbauen.

* Durchfluss:
« Temperatur:

1,0-1,31/s
max. 40 °C

* 37 139: Manuelle Spulstromreglung
e 37 141: Automatische Splilstromreglung
Installation

Rohrleitungen gemaR DIN 1988 durchspiilen.

Hierzu die MaRzeichnungen auf Klappseite | und
Klappseite Il, Abb. [1] beachten.

Einbau und Anschluss

» Armatur eindichten und anschrauben, siehe
Abb. [2].

 Spulrohr (A) 20mm unter der Armatur ablangen,
siehe Abb. [3].

* Rohr (B) mit Mutter (C) in Spulrohr (A) schieben,
siehe Abb. [4].

« Rohr (B) mit Mutter (C) an Armatur anschlieRen,
siehe Abb. [5].

Wasserzufuhr 6ffnen und Anschliisse auf
Dichtheit priifen!

Spiilstrom einstellen (37 139)

» Kappe (D) abnehmen, siehe Abb. [6].
* Veranderung des Spulstroms durch Drehen der
Einstellschraube (E).

Bedienung, siehe Abb. [6].

Die voreingestellte Splilmenge wird durch
Herunterdriicken des Betatigungshebels (F)

fir 1 sec. freigegeben. Nach dieser Splilmenge
stoppt das Ventil den Wasserfluss selbststandig
und riickschlagfrei.

Wartung
Alle Teile prifen, reinigen, evil. austauschen.

Funktionsteile diirfen nicht gefettet werden!

Wasserzufuhr absperren!

Kolben

1. Kappe (G) mit Dichtung (H) abschrauben, siehe
Abb. [7].

2. Mutter (I) mit Scheibe (J) herausdrehen.

3. Kolben (K) herausziehen.

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

Beim Wiedereinsetzen Ledermanschette (L)
aufweiten, anfeuchten und Nut (M) reinigen, siehe
Abb. [8].

Automatikdrossel (37 141)

» Sprengring (N) demontieren, Automatik-
drossel (O) herausziehen und Reinigen,
siehe Abb. [7].

Ersatzteile, siehe Klappseite Il
(* = Sonderzubehor).

Pflege

Die Hinweise zur Pflege sind der beiliegenden
Pflegeanleitung zu entnehmen.

Storung Ursache

Abhilfe

Dauerlaufer /
stindig geringe
Wasserabgabe

e Dise verstopft
» Entlastungsventil defekt

» Kolbendichtung beschadigt

voll gedffnet

e 37 139: Spulstromreglung nicht

Kolben (K) reinigen, siehe Wartung
Kolben (K) komplett austauschen, siehe
Wartung

Austauschen, siehe Wartung

Spiilstrom einstellen, sieche Anderung des
Spulstroms

Spiilung zu kurz
oder beschadigt
o 37 139: Spulstrom falsch

» Kolbendichtung beschadigt

o Ledermanschette ausgetrocknet

Ledermanschette (L) aufweiten oder
austauschen, siehe Wartung

Spiilstrom einstellen, siehe Anderung des
Splilstroms

Austauschen, siehe Wartung




Technical Data
* Flow pressure:

min. 1.2 bar / recommended 2 - 5 bar
» Operating pressure: max. 10 bar
« Test pressure: 16 bar
If static pressure exceeds 5 bar, a pressure
reducing valve must be fitted.

* Flow rate: 1.0-1.31/s
« Temperature: max. 40 °C
+ 37 139: automatic flush flow regulation
e 37 141: manual flush flow regulation
Installation

Flush pipes thoroughly!

Refer to the dimensional drawings on fold-out

page | and fold-out page II, Fig. [1].

Fitting and connection

» Seal the fitting and attach, see Fig. [2].

« Cut flushing pipe (A) 20mm below the fitting,
see Fig. [3].

« Push pipe (B) with nut (C) into the flushing
pipe (A), see Fig. [4].

« Connect pipe (B) with nut (C) to the fitting,
see Fig. [5].

Open water supply and check connections

for watertightness!

Changing the flush flow (37 139)

« Remove cap (D), see Fig. [6].

» Change the flush flow by turning adjusting
screw (E).

Operation, see Fig. [6].

The pre-set flow volume is released by pressing
down actuating lever (F) for 1 second.
Following release of this flow volume, the valve
stops the water flow automatically and without
kickback.

Maintenance

Inspect and clean all components and replace
if necessary.

Function parts must not be greased!

Shut off water supply!

Piston
1. Unscrew cap (G) with seal (H),
see Fig. [7].
2. Screw out nut (I) with washer (J).
3. Remove piston (K).
Install in reverse order.
When reinserting, expand and moisten
leather seal (L) and clean groove (M),
see Fig. [8].
Automatic throttle (37 141)
» Remove circlip (N), pull out and clean automatic
throttle (O), see Fig. [7].

Replacement parts, see fold-out page I
(* = special accessories).

Care
For directions on care, refer to the accompanying
Care Instructions.

fully opened

» 37 139: flush flow regulation not | -

Fault Cause Remedy

Continuous » Nozzle blocked - Clean piston (K), see Maintenance
running / » Relief valve defective - Replace complete piston (K),
persistent low see Maintenance

water flow » Piston seal damaged - Replace, see Maintenance

Adjust the flush flow, see Changing the
flush flow

Flushing too short

» Piston seal damaged

Leather seal dry or damaged -

* 37 139: Incorrect flush flow

Expand or replace leather seal (L),
see Maintenance

Adjust the flush flow, see Changing the
flush flow

- Replace, see Maintenance
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Caractéristiques techniques

« Pression dynamique :

1,2 bar mini. / recommandée 2 a 5 bars
« Pression de service : 10 bars maxi.
* Pression d'épreuve : 16 bars
Installer un réducteur de pression en cas
de pression statique supérieure a 5 bars.
» Débit : 1,0a13l/s
+ Température : 40 °C maxi.

e 37139: Réglage manuel de la chasse
« 37141: Réglage automatique de la chasse
Installation

Bien purger les tuyauteries.
Tenir compte des cotes des volets | et I, fig. [1].

Montage et raccordement

« Poser les jointures et raccorder la robinetterie,
voir fig. [2].

« Raccourcir le tuyau d’arrivée d’eau (A) a 20mm
en dessous du robinet, voir fig. [3].

« Glisser le tube (B), avec I'écrou (C) sur le tuyau
d’arrivée d’eau (A), voir fig. [4].

« Raccorder le tube (B), avec I'écrou (C) sur le
robinet, voir fig. [5].

Ouvrir I'arrivée d'eau et controéler I'étanchéité

des raccordements.

Réglage du débit d’eau (37 139)

« Retirer le capot (D), voir fig. [6].

+ Modification du débit de la chasse en tournant
la vis de réglage (E).

Utilisation, voir fig. [6].

Le volume de ringage préréglé est activé en
appuyant sur le levier (F) pendant 1 seconde.
Une fois ce volume d’eau atteint, le robinet coupe
automatiquement I'écoulement de I'eau sans
retour d’eau dans la canalisation.

Maintenance
Controdler et nettoyer toutes les piéces,
les remplacer le cas échéant.

Ne pas graisser les composants
de fonctionnement.

Couper l'alimentation en eau.

Piston

1. Dévisser le capuchon (G) et le joint (H), voir fig. [7].
2. Dévisser I'écrou (1) et la rondelle (J).

3. Retirer le piston (K).

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse

de la dépose.

Lors du remontage, étirer le manchon en cuir (L)

et 'humidifier et nettoyer I'écrou (M), voir fig. [8].
Réducteur automatique (37 141)

+ Déposer et nettoyer le circlip (N),
le réducteur (O), voir fig. [7].

Pieces de rechange, voir volet Il.
(* = accessoires spéciaux).

Entretien
Les indications relatives a I'entretien figurent sur
la notice jointe a I'emballage.

Pannes Causes Remédes
Ecoulement » Douille bouchée. - Nettoyer le piston (K), voir Maintenance.
continu / * Soupape de dépression - Remplacer le joint de piston complet (K),
Ecoulement faible défectueuse. voir Maintenance.
et continu » Joint du piston endommagé. - Remplacement, voir Maintenance.
» 37 139 : La régulation de débit - Régler le débit de chasse,
de chasse n’est pas entiérement voir Modification du débit de chasse.
ouverte.
Chasse trop * Le manchon en cuir est sec ou - Etirer le manchon en cuir (L)
courte endommagé. ou le remplacer, voir Maintenance.
» 37 139 : Débit de chasse - Régler le débit de chasse,
mal réglé. voir Modification du débit de chasse.
« Joint du piston endommagé. - Remplacement, voir Maintenance.
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Datos técnicos
* Presion de trabajo:
min. 1,2 bares / recomendada 2 - 5 bares
» Presion de utilizacion:max. 10 bares
« Presion de verificacion:16 bares
Si la presion en reposo es superior a 5 bares,
instalar un reductor de presion.
» Caudal:1,0-1,31I/s
« Temperatura:max. 40 °C
« 37139:
Regulacién manual del caudal de descarga
« 37 141:
Regulacién automatica del caudal de descarga

Instalacion

Purgar a fondo las tuberias.
Respetar el croquis de la pagina desplegable | asi
como la fig. [1] de la pagina desplegable II.

Montaje y conexion

» Estanqueizar y conectar la griferia,
véase la fig. [2].

» Cortar el tubo de descarga (A) 20mm por
debajo de la griferia, véase la fig. [3].

+ Colocar el tubo (B) con la tuerca (C) en el tubo
de descarga (A), véase la fig. [4].

» Conectar el tubo (B) con la tuerca (C) en la
griferia, véase la fig. [5].

jAbrir la alimentacién de agua y comprobar

la estanqueidad de las conexiones!

Ajustar el caudal de descarga (37 139)

 Extraer la tapa (D), véase la fig. [6].

« Modificacién del caudal de descarga girando
el tornillo de ajuste (E).

Manejo, véase la fig. [6].

Pulsando la palanca de accionamiento (F)

se libera el caudal de descarga preajustado
durante 1 seg. Tras esta cantidad de descarga, la
vélvula se detiene por si sola y sin contragolpe la
salida del agua.

Mantenimiento

Verificar todas las piezas, limpiarlas y cambiarlas
en caso de necesidad.

jLas piezas funcionales no deben engrasarse!
iCerrar la alimentacién de agua!

Embolo

1. Desenroscar la caperuza (G) con la junta (H),
véase la fig. [7].

2. Desenroscar la tuerca (1) con la arandela (J).

3. Extraer el émbolo (K).

El montaje se efectua en el orden inverso.

Al volver a montar, ensanchar la junta de
cuero (L), humedecer y limpiar la ranura (M),
véase la fig. [8].

Estrangulador automatico (37 141)

» Desmontar el anillo del muelle (N), extraer el

estrangulador automatico (O) y limpiarlo,
véase la fig. [7].

Piezas de recambio, véase la pagina desplegable
I
(* = Accesorio especial).

Cuidados

Las instrucciones para los cuidados de este
producto se encuentran en las instrucciones de
conservacion adjuntas.

Fallo Causa

Remedio

Funcionamiento |-
constante / breve
perdida de agua |-

Boquilla obstruida

Valvula de descarga defectuosa

» Junta del émbolo dafiada
» 37 139: Regulacion del caudal de |-
descarga no abierto por completo

- Limpiar el émbolo (K),

véase Mantenimiento

Sustituir el émbolo (K) por completo,
véase Mantenimiento

- Sustituir, véase Mantenimiento
Ajustar el caudal de descarga, véase
Modificacion del caudal de descarga

Descarga .
demasiado breve

erroneo

Junta de cuero seca o dafiada -
» 37 139: Caudal de descarga -

« Junta del émbolo dafiada

Ensanchar o sustituir la junta de
cuero (L), véase Mantenimiento
Ajustar el caudal de descarga, véase
Modificacion del caudal de descarga
- Sustituir, véase Mantenimiento
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Dati tecnici
* Pressione idraulica:
min. 1,2 bar / consigliata 2 - 5 bar

* Pressione di esercizio: max. 10 bar
* Pressione di prova: 16 bar
Per pressioni statiche superiori a 5 bar

installare un riduttore di pressione.

« Portata: 1,0-1,31/s
* Temperatura: max. 40 °C
* 37139:

Regolazione manuale flusso acqua di lavaggio
« 37 141:
Regolazione automatica flusso acqua di lavaggio

Installazione

Sciacquare a fondo le tubazioni.
Rispettare inoltre le quote di installazione sul
risvolto di copertina | e Il, rispettare la fig. [1].

Montaggio e allacciamento

« Sigillare e avvitare il rubinetto, vedere fig. [2].

» Tagliare il tubo di lavaggio (A) 20mm sotto
il rubinetto, vedere fig. [3].

« Spostare il tubo (B) con il dado (C) nel tubo
di lavaggio (A), vedere fig. [4].

* Collegare il tubo (B) con il dado (C) al rubinetto,
vedere fig. [5].

Aprire I’entrata dell’acqua e controllare
la tenuta dei raccordi.

Regolazione del flusso di acqua di

lavaggio (37 139)

« Staccare il cappuccio (D), vedere fig. [6].

» Maodificare la quantita di flusso di acqua di
lavaggio ruotando la vite di regolazione (E).

Funzionamento, vedere fig. [6].

Premendo la leva di comando (F) per 1 sec. si
libera la quantita di sciacquo preregolata. Dopo
questa quantita di sciacquo, la valvola blocca il
flusso d’acqua automaticamente e senza alcuna
reazione.

Manutenzione

Controllare, pulire ed eventualmente sostituire tutti
i pezzi.

Le parti funzionali non devono essere
ingrassate!

Chiudere I'entrata dell’acqua.

Pistone

1. Svitare il cappuccio (G) con la guarnizione (H),
vedere fig. [7].

2. Svitare il dado (I) con la rondella (J).

3. Estrarre il pistone (K).

Eseguire il montaggio in ordine inverso.

Nel rimontaggio allargare il manicotto di cuoio (L),
inumidirlo e pulire la scanalatura (M),

vedere fig. [8].

Farfalla automatica (37 141)

» Smontare l'anello elastico (N), estrarre la

farfalla automatica (O) e pulire,
vedere fig. [7].

Pezzi di ricambio, vedere il risvolto di copertina Il.
(* = accessori speciali).

Manutenzione ordinaria

Le istruzioni per la manutenzione ordinaria sono
riportate nei fogli acclusi.

erogazione acqua Valvola di scarico difettosa

sempre bassa

acqua di lavaggio non
completamente aperta

» Guarnizione pistone danneggiata |-
« 37 139: Regolazione del flusso di |-

Guasto Causa Rimedio
Erogazione * Ugello otturato - Pulire il pistone (K),
continua / vedere Manutenzione

- Sostituire il pistone (K),

vedere Manutenzione

Sostituire, vedere Manutenzione
Regolare il flusso di acqua di lavaggio,
vedere Modifica del flusso di acqua di
lavaggio

Manicotto di cuoio seccato
o danneggiato

Sciacquo troppo
breve

non esatto

« 37 139: Flusso acqua di lavaggio |-

» Guarnizione pistone danneggiata |-

- Allargare o sostituire il manicotto di
cuoio (L), vedere Manutenzione
Regolare il flusso di acqua di lavaggio,
vedere Modifica del flusso di acqua di
lavaggio

Sostituire, vedere Manutenzione
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Technische gegevens
« Stromingsdruk:
min. 1,2 bar / aanbevolen 2 - 5 bar
* Werkdruk:max. 10 bar
» Testdruk:16 bar

Bij statische drukken boven 5 bar een
drukreduceerventiel inbouwen.

« Capaciteit:1,0 - 1,3 I/s

* Temperatuur:max. 40 °C

« 37 139:handmatige spoelstroomregeling
» 37 141:automatische spoelstroomregeling

Installeren

Spoel de leidingen grondig.
Let hiervoor op de maatschetsen op uitvouwbaar
blad | en uitvouwbaar blad Il, afb. [1].

Inbouwen en aansluiten

« Kraan afdichten en vastschroeven, zie afb. [2].

» Valpijp (A) 20mm onder de kraan inkorten,
zie afb. [3].

» Leiding (B) met moer (C) in valpijp (A)
schuiven, zie afb. [4].

» Leiding (B) met moer (C) op kraan aansluiten,
zie afb. [5].

Open de watertoevoer en controleer
de aansluitingen op lekkages!

Spoelstroom instellen (37 139)

* Trek de kap (D) los, zie afb. [6].

« Wijzig de spoelstroom door te draaien aan
de stelschroef (E).

Bediening, zie afb. [6].

Het afgestelde spoelvolume wordt door het naar
onderen drukken van de bedieningshendel (F)
gedurende 1 seconde vrijgegeven. Na het
ingestelde spoelvolume stopt de klep de
watertoevoer automatisch en zonder waterslag.

Onderhoud

Controleer alle onderdelen, reinig en vervang
deze indien nodig.

Vet functieonderdelen niet in!

Sluit de watertoevoer af!

Zuiger

1. Schroef de kap (G) met pakking (H) eraf,
zie afb. [7].

2. Draai de moer () met ring (J) eruit.

3. Trek de zuiger (K) eruit.

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde
gemonteerd.

Bij het terugplaatsen de lederen manchet (L)
oprekken en bevochtigen. Reinig de moer (M),
zie afb. [8].

Automatische smoorklep (37 141)

» Veerring (N) demonteren, automatische

smoorklep (O) eruit trekken en reinigen,
zie afb. [7].

Reserveonderdelen, zie uitvouwbaar blad I
(* = speciaal toebehoren).

Reiniging
De aanwijzingen voor de reiniging vindt u in het
bijgaande onderhoudsvoorschrift.

» 37 139: Spoelstroomregeling niet
helemaal open

Storing Oorzaak Oplossing

Continue werking/|+ Sproeier verstopt - Zuiger (K) reinigen, zie Onderhoud
voortdurend » Ontlastingsklep defect - Zuiger (K) compleet vervangen,
weinig water zie Onderhoud

geleverd » Zuigerpakking beschadigd - Vervangen, zie Onderhoud

Spoelstroom instellen,
zie Spoelstroom wijzigen

Spoeling te kort

Lederen manchet uitgedroogd
of beschadigd
» 37 139: Spoelstroom onjuist

» Zuigerpakking beschadigd

Lederen manchet (L) oprekken
of vervangen, zie Onderhoud
Spoelstroom instellen,

zie Spoelstroom wijzigen
Vervangen, zie Onderhoud
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Tekniska data
« Flédestryck:

min. 1,2 bar / rekommenderat 2 - 5 bar
« Driftstryck: max. 10 bar
* Provtryck: 16 bar
Montera en tryckreducerare vid ett vilotryck
over 5 bar.
« Genomfléde: 1,0-1,31/s
« Temperatur: max. 40 °C
« 37139: Manuell reglering av spolningsmangd
* 37 141: Automatisk reglering av spolningsmangd

Installation

Spola igenom rérledningarna.

Observera mattritningarna pa utvikningssida | och

utvikningssida Il, fig. [1].

Montering och anslutning

» Tata och skruva pa armaturen, se fig. [2].

« Korta av spolroret (A) 20mm under armaturen,
se fig. [3].

» Skjut in réret (B) med mutter (C) i spolroret (A),
se fig. [4].

* Anslut réret (B) med mutter (C) till armaturen,
se fig. [5].

Oppna vattentillférseln och kontrollera

anslutningarnas tathet!

Instéllning av spolningsméngd (37 139)

« Ta bort hylsan (D), se fig. [6].

+ Andring av spolningsmangden genom att vrida
installningsskruven (E).

Betjaning, se fig. [6].

Genom att trycka ned mandéverspaken (F)
aktiveras vattenflodet for den forinstallda
flodestiden under 1 s. Efter denna spolmangd
stoppar ventilen vattenflodet automatiskt och
utan backslag.

Underhall
Kontrollera och rengér alla delarna, byt vid behov.

Funktionsdelar far inte fettas in!
Sparra vattentillférseln!

Kolv

1. Skruva av hylsan (G) med tatning (H),
se fig. [7].

2. Skruva ut mutter (1) med bricka (J).

3. Dra ut kolven (K).

Montering sker i omvand ordningsfoéljd.
Utvidga och fukta in ladermanschetten (L),
rengor sparet (M) vid atermontering,

se fig. [8].

Automatisk strypning (37 141)

» Demontera stoppring (N), dra ut

automatstrypningen (O) och gor rent,
se fig. [7].

Reservdelar, se utvikningssidan I
(* = extra tillbehor).

Skotsel
Skétseltips finns i den bifogade skétselanvisningen.

Stérning Orsak Atgird
Permanent » lgensatt munstycke - Rengor kolven (K), se Underhall
utflode / alltid lag |+ Avlastningsventil defekt - Byt kolven (K) komplett, se Underhall
vattenméngd » Kolvtatning skadad - Byte, se Underhall
+ 37 139: Spolningsméangdreglering |- Stall in spolningsméngden, se Andring av
inte helt 6ppen spolningsmangd
For kort » Ladermanschett uttorkad eller - Utvidga eller byt ut ladermanschetten (L),
spolningstid skadad se Underhall
» 37 139: Fel spolningsmangd - Stéll in spolningsméngden, se Andring av
spolningsmangd
» Kolvtatning skadad - Byte, se Underhall
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Tekniske data

« Tilgangstrykmin. 1,2 bar / anbefalet 2 - 5 bar
 Driftstrykmaks. 10 bar

« Kontroltryk16 bar

Ved arbejdstryk over 5 bar monteres en
reduktionsventil.

» Gennemstrgmning1,0 - 1,3 I/sek.

« Temperaturmaks. 40 °C

» 37 139:Manuel skyllemaengderegulering

« 37 141:Automatisk skyllemaengderegulering

Installation

Skyl rerledningerne igennem.

Veer i den forbindelse opmaerksom pa

maltegningerne pa foldeside | og foldeside I,

il [1].

Montering og tilslutning

« Teetn armaturet, og skru det fast, se ill. [2].

+ Afkort skyllergret (A) 20mm under armaturet,
se ill. [3].

+ Skub rgret (B) med meatrikken (C)
ind i skyllergret (A), se ill. [4].

+ Tilslut rgret (B) med meatrikken (C) til armaturet,
se ill. [5].

Abn for vandet og kontroller, at tilslutningerne

er teette!

Indstil skyllemaengden (37 139)

» Treek kappen (D) af, se ill. [6].

« Skyllemaengden aendres ved at dreje
pa indstillingsskruen (E).

Betjening, se ill. [6].

Den forindstillede skyllemaengde frigives nar
betjeningshandtaget (F) trykkes ned i ca. 1 sek.
Efter denne skyllemaengde stopper ventilen
automatisk for vandudigbet og uden at dryppe
yderligere.

Vedligeholdelse
Kontrollér alle dele, rens dem, udskift dem evt.

Funktionsdelene ma ikke vare fedtede!
Luk for vandtilfaerslen!

Stempel
1. Skru kappen (G) af med pakningen (H),

se ill. [7].
2. Skru metrikken ud (I) sammen med skiven (J).
3. Treek stemplet (K) ud.
Monteringen foretages i omvendt reekkefalge.
Nar leedermanchetten (L) saettes i igen, udvides
og fugtes den, og noten (M) renses, se ill. [8].
Automatikdrossel (37 141)
» Demonter fiederringen (N), treek

automatikdroslen (O) ud og renggr den,
se ill. [7].

Reservedele, se foldeside Il
(* = Specialtilbeher).

Pleje

Anvisningerne vedrgrende vedligeholdelse af
dette armatur er anfert i vedlagte
vedligeholdelsesanvisning.

Fejl Arsag

Afhjzelpning

Lober konstant /
vedvarende lille
vandmangde

Dyse tilstoppet
Aflastningsventil defekt

« 37 139:

er ikke helt aben

» Stempelpakning beskadiget

Skyllemaengdereguleringen

- Rens stemplet (K), se vedligeholdelse
- Udskift hele stemplet (K),
se vedligeholdelse
- Udskiftning, se vedligeholdelse
- Indstil skyllemaengden, se andring
af skyllemaengden

Skylning for kort
beskadiget

Laedermanchet udtarret eller -
» 37 139: Skyllemaengde forkert -

» Stempelpakning beskadiget

Udvid eller udskift l,edermanchetten (L),
se vedligeholdelse

Indstil skyllemaengden, se sendring

af skyllemaengden

- Udskiftning, se vedligeholdelse
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Tekniske data
« Dynamisk trykk: min. 1,2 bar / anbefalt 2 - 5 bar
« Driftstrykk: maks. 10 bar

« Kontrolltrykk: 16 bar
Monter trykkreduksjonsventil ved

statisk trykk over 5 bar.

* Gjennomstrgmning: 1,0-131/s
« Temperatur: maks. 40 °C

* 37 139:
* 37 141:
Automatisk regulering av spylestrammen

Manuell regulering av spylestrgmmen

Installering

Spyl rerledningene.
Se maltegningene pa utbrettside | og Il, bilde [1]
utbrettside.

Montering og tilkobling

« Tett armaturen, og skru den fast, se bilde [2].

« Kort av spylergret (A) 20mm under armaturen,
se bilde [3].

« Skyv reret (B) med mutteren (C) i spylergret (A),
se bilde [4].

» Skyv rgret (B) med mutteren (C) i armaturen,
se bilde [5].

Apne vanntilferselen, og kontroller

at koblingene er tette!

Justere spylestremmen (37 139)

» Taav kappen (D), se bilde [6].

* Endre spylestremmen ved & dreie
justeringsskruen (E).

Betjening, se bilde [6].

Nar du trykker ned betjeningsgrepet (F), vil den
forhandsinnstilte vanntilfgrselstiden aktiveres i ett
sekund. Etter denne spylemengden stopper
ventilen vanntilfgrselen automatisk og uten
tilbakeslag.

Vedlikehold
Kontroller alle delene, rengjer og skift eventuelt ut.

Funksjonsdelene far ikke smgres med fett!
Steng av vanntilferselen!

Stempel

1. Skru av kappen (G) med tetningen (H),
se bilde [7].

2. Skru ut mutteren () med skiven (J).

3. Trekk ut stempelet (K).

Monter i motsatt rekkefalge.

Utvid skinnmansjetten (L) nar den settes inn igjen,
fukt og rengjer sporet (M), se bilde [8].

Automatisk spjeld (37 141)

» Demonter fjaerringen (N), og trekk ut det
automatiske spjeldet (O) og rengjer det,
se bilde [7].

Reservedeler, se utbrettside I
(* = ekstra tilbehar).

Pleie

Informasjon om pleie finnes i vedlagte
pleieveiledning.

Feil Arsak Tiltak
Konstant » Dyse tett - Rengjer stempelet (K), se Vedlikehold
vannstrem/ » Defekt avlastningsventil - Skift ut stempelet (K) komplett,
konstant en liten se Vedlikehold
vannstrem » Stempeltetning skadet - Skift ut, se Vedlikehold
» 37 139: Spylestremsreguleringen |- Juster spylestrammen,
ikke helt apnet se Endre spylestrammen
For kortvarig « Skinnmansijett tgrket ut eller - Utvid eller skift ut skinnmansjetten (L),
spyling skadet se Vedlikehold
» 37 139: Feil spylestrem - Juster spylestrammen,
se Endre spylestrammen
» Stempeltetning skadet - Skift ut, se Vedlikehold
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Tekniset tiedot

 Virtauspaine:vah. 1,2 bar / suositus 2 - 5 bar
« Kayttépaine:enint. 10 bar

» Testipaine:16 bar

Asenna paineenalennusventtiili lepopaineiden
ylittdessa 5 baria.

« Lapivirtaus:1,0- 1,3 I/s

» Lampdtila:enint. 40 °C

« 37 139:Manuaalinen huuhteluvirran saaté

+ 37 141:Automaattinen huuhteluvirran saaté

Asennus

Huuhtele putkistot perusteellisesti.
Huomaa kaantdpuolen sivulla | ja sivulla Il
olevat mittapiirrokset, kuva [1].

Asennus ja liitéanta

« Tiivista ja kiinnita hana, ks. kuva [2].

» Katkaise huuhteluputki (A) 20mm hanan
alapuolelta, ks. kuva [3].

* Tybénna putki (B) mutterin (C) kanssa
huuhteluputkeen (A), ks. kuva [4].

« Liitad putki (B) mutterin (C) kanssa hanaan,
ks. kuva [5].

Avaa vedentulo ja tarkasta liitédntojen tiiviys!

Huuhteluvirran saito (37 139)

« Ota suojus (D) irti, ks. kuva [6].

* Huuhteluvirtaa muutetaan kiertamalla
saatoruuvia (E).

Kaytto, ks. kuva [6].

Esisaadetty huuhtelumaara virtaa 1 sekunnin
ajan, kun kayttévipu (F) painetaan alas. Taman
huuhtelumaaran jalkeen venttiili sulkee
vedentulon automaattisesti ja pehmeasti.

Huolto

Tarkasta ja puhdista kaikki osat, vaihda
tarvittaessa uusiin.

Toimintaosia ei saa rasvata!

Sulje vedentulo!

Manta

1. Ruuvaa suojus (G) tiivisteen (H) kanssa irti,
ks. kuva [7].

2. Kierra mutteri (1) aluslevyn (J) kanssa irti.

3. Veda manta (K) ulos.

Osat asennetaan painvastaisessa jarjestyksessa.
Avenna ja kostuta nahkatiiviste (L) takaisin
asennettaessa, puhdista ura (M), ks. kuva [8].
Automaattikuristin (37 141)
« lIrrota pidatysrengas (N), veda
automaattikuristin (O) ulos ja puhdista se,
ks. kuva [7].

Varaosat, ks. kdantopuolen sivu Il
(* = lisatarvike).

Hoito

Hoitoa koskevat ohjeet sisaltyvat mukana olevaan
hoito-oppaaseen.

Hairio Syy Korjaus
Jatkuvat + Suutin tukossa - Puhdista manta (K), ks. Huolto
virtaukset / « Kevennysventtiili viallinen - Vaihda koko manta (K), ks. Huolto
jatkuvasti * Mannan tiiviste vioittunut - Vaihda, ks. Huolto
vdhdinen « 37 139: Huuhteluvirran saatéa - Saada huuhtelumaara, ks. Huuhteluvirran
vedenpaasto ei ole avattu kokonaan muuttaminen
Huuhtelu liian » Nahkatiiviste kuivunut tai - Avenna tai vaihda nahkatiiviste (L),
lyhyt vioittunut ks. Huolto

» 37 139: Huuhteluvirta virheellinen |- Saada huuhteluméaara, ks. Huuhteluvirran

muuttaminen
* Mannan tiiviste vioittunut - Vaihda, ks. Huolto
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Dane techniczne
« Cisnienie przeptywu:

min. 1,2 bar / zalecane 2 - 5 bar
« Cisnienie robocze: maks. 10 bar
< Cisnienie kontrolne: 16 bar
Jesli cisnienie statyczne przekracza 5 bar,
to nalezy wmontowac¢ reduktor ci$nienia.

* Przeplyw: 1,0-1,31/s
« Temperatura: maks. 40 °C
* 37 139: Reczna regulacja przeptywu
e 37 141: Automatyczna regulacja przeptywu
Instalacja

Przeptuka¢ instalacje wodna.

Przestrzegac rysunku wymiarowego na stronie
rozktadanej | i Il, rys. [1].

Montaz i podtaczenie

« Uszczelni¢ i wkreci¢ armature, zob. rys. [2].

» Skréci¢ rure sptukujaca (A) pod armaturg
0 20mm, zob. rys. [3].

» Wsunag¢ rure (B) z nakretka (C) na rure
sptukujaca (A), zob. rys. [4].

» Podtaczy¢ rure (B) z nakretkg (C) do armatury,
zob. rys. [5].

Otworzy¢ doptyw wody i sprawdzi¢ szczelnos¢

podtaczen!

Wyregulowaé wielkosé przeptywu (37 139)

» Zdja¢ kotpak (D), zob. rys. [6].

* Zmiana przeptywu sptukiwania poprzez obrét
$ruby nastawczej (E).

Obstuga, zob. rys. [6].

Ustawiona uprzednio objetos$¢ sptukiwania
zostanie uruchomiona poprzez wcisniecie przez 1 s
dzwigni uruchamiajacej (F). Po uruchomieniu
wybranej objetosci sptukiwania przeptyw wody
zostaje zamkniety samoczynnie i bez przeptywu
zwrotnego.

Konserwacja

Sprawdzi¢ wszystkie czesci, oczysci¢ i
ewentualnie wymienic.

Czesci zwigzanych z funkcjonowaniem nie
nalezy smarowac!

Zamkna¢ doptyw wody!

Tiok
1. Odkreci¢ kotpak (G) z uszczelkg (H), zob. rys. [7].
2. Odkreci¢ nakretke (I) z podktadka (J).
3. Wyja¢ ttok (K).
Montaz odbywa sie w odwrotnej kolejnosci.
Przed zatozeniem rozszerzy¢ kotnierz skérzany (L),
zwilzyé, oczysci¢ rowek (M), zob. rys. [8].
Dtawik automatyczny (37 141)
» Zdemontowac pierscien rozprezny (N), wyjaé
i oczysci¢ dtawik automatyczny (O), zob. rys. [7].

Czesci zamienne, zob. strona rozktadana Il
(* = akcesoria).

Pielegnacja
Wskazowki dotyczace pielegnacii zamieszczono
w zatagczonej instrukcji pielegnaciji.

» 37 139: Zawory regulaciji

otwarte

* Uszkodzona uszczelka tloka

przeptywu nie sg catkowicie

Usterka Przyczyna Srodek zaradczy

Przeplyw staly / * Niedrozna dysza - Oczyscic ttok (K), zob. Konserwacja
zbyt mata ilos¢ » Uszkodzony zaw6ér odcigzajacy |- Kompletna wymiana ttoka (K),
wody zob. Konserwacja

- Wymieni¢, zob. Konserwacja
- Ustawic¢ przeptyw sptukiwania,
zob. Regulacja przeptywu sptukiwania

Sptukiwanie trwa |-

zbyt krotko kotnierz skoérzany

sptukiwania

Wysuszony lub uszkodzony
« 37 139: Nieprawidtowy przeptyw |-

* Uszkodzona uszczelka ttoka

- Rozszerzy¢ lub wymieni¢ kotnierz
skérzany (L), zob. Konserwacja
Ustawi¢ przeptyw sptukiwania,

zob. Regulacja przeptywu sptukiwania
- Wymieni¢, zob. Konserwacja
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Aegitoupyia, BAETTE €IK. [6].

H mpoemiAeypévn Toadtnta TAUONG

Texvika oToixeia
* [ieon pong:

ehdyiotn 1,2 bar / cuviotwpevn 2 - 5 bar
* [ieon Asitoupyiag: péyiotn 10 bar
« [lieon eAéyyou: 16 bar

ATTEAEUBEPWIVETAI UE TNV TTIEDT TOU POXAOU
pUBuIong (F) TTpog Ta KATW yia 1 SEUTEPOAETTTO.
MeTd amé autr TNV TToodTNTA TTAUGNG N BAABIda
OIaKOTITEl QUTOPATA TN PONA TOU VEPOU.

2 MECEIG Npeiag TTavw atrd 5 bar mpétrel va
ToTro0eTN B¢l pia BaABida peiwong Tng Trieong.

ZuvTApnon
EAéyETe OAa Ta eapTApaTa, KabapioTe Ta Kal,
av xpeIadeTal, avTikaTaoTAOTE Ta.

Ta AeIToupyikd e§apTAHATA SeV ETITPETETAI
va Airrav@ouv!

* TMapoxn: 1,0 - 1,3 AiTpa/SeuTtepOAETITO
* Ogpuokpaacia: uéy. 40 °C
* 37139: Xelpokivntn puBuion pong TAuong
e 37 141: Autéparn puBuion pong TAuong
EykardoTtaon

ZeAUVETE KAAG TOUG CWANVEG.

AwaoTe TTPoCcoxn oTo S1a0TACIOAGYIO TNG
avadirAoupevng oeAidag | kai Il kaBwg kai
otnv €. [1].

TomroBéTnon Kal ouvdeon

e XTEYAVOTTOINON KAI KOXAIWON TWV £60pTNUATWY,
BAéTTe €k. [2].

* Koyrte 10 owAfva TAUoNg (A) katd 20mm KaTw
atd Tn uTratapia, BAETE €Ik. [3].

* [epdoTe T0 cwAnva (B) pe 1o Tagiuad (C)
oT1o owArva TTAUoNG (A), BAETTE €IK. [4].

* 2uvdéaTe To dwAAva (B) e 1o Tagiuadi (C)
oTn pTratapia, BAETTE €iK. [5].

Avoite TNV TTAPOXN TOU VEPOU KaI eAEYETE TN
OTEYAVOTNTA TWV OUVSETEWV!

PuBpioTe Tn pon TAUong (37 139)

* AgaipéoTe TNV TaTa (D), BAETTE €IK. [6].

« AM\ayn Tng porg TTAUGNG PE TTEPIOTPOPH TNG
Bidag pubuiong (E).

KAgioTe TNV Tapoxn Tou vepou!

‘EpBoAo

1. Zefidwate TNV 1d1a (G) pE TN poévwon (H),
BAéTTe k. [7].

2. =ef1dwoTe 10 TagINAEd! (1) pe Tn podéAa (J).

3. Tpapngre 1o éuBolo (K) Tpog Ta £§w.

H ouvappoAdynon TTpETTEl va yivel uE TNV

avTioTpo®n oeIpd.

Kard tnv emavatomoBétnon avoigrte Tn 8epudTivn

pavoéta (L), Bpégte kal kaBapioTe TNV gykoTrr (M),

BAéTTe €Ik. [8].

Aidaragn autéparou epiopicuou (37 141)

* AgaipéoTe Tn podéAa (N), TpafAgTe TTpog Ta
£Ew TN S1GTagn auTtépaTou Trepiopiopou (O)
ka1 kaBapioTe TNV, BAETTE €IK. [7].

AvTtaAAakTikd, BAETTE avadiTAoupevn oeAida ll.
(* = mpoaBeTOog £EOTTAIGAG).

Mepimroinon

Tig 0dnyieg TTou agopoUlv TNV TTEPITTOINGN QUTAG
TNG MTTATAPIOG PTTOPEITE VA TIG TTAPETE OTTO TIG
OuvnNUPEveG 0dnyieg TTePITTOINCNG.

OUVEXNG XaUNAR | *
amwoédoon vepol

Oev gival TEAEIWG aVOIKTNA

BAGBN o BaARida ektovwong | -

* ®Bappévn pévwon eppoiou
* 37 139: H pUBuion porg TAuong

BAGBn Artia AvVTIHETWTTION
AdiakoTtrn * BouAwpévn BnAn - KaBapioTe 10 £pporo (K),
Aeitoupyia / BAémre Zuvtripnon

AvTtikaraoTtaon gupoiou (K),
BA&te ZuvtApnon

- AvtikardaTaon, BA. Zuvtipnon
PuBuioTe Tn pory TTAUONG,
BAétre AAayR porg TTAUONG

H deppdTivn pavaoéta €xel
oTeyVWOoel 1 £Xel pOapei

MoAU clvToun .
Sdi1apkela TTAUGNG

* 37 139: AavBaopévn por| TTAUoNG

* ®Bappévn pévwon eppoiou

- AvoI&Te ) QVTIKATAOTACTE TN BEPUATIVN
pavoéta (L), BAétre Zuvtripnon
PuBupioTe Tn pory TTAUONG,

BAétre AAayR porg TTAUONG

- AvtikatdaTaon, BAETTE ZuvThpnon
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Technické udaje
* Proudovy tlak:
min. 1,2 baru / doporuc¢eno 2 - 5 bar(
« Provozni tlak:max. 10 bart
» ZkuSebni tlak:16 bart
P¥i statickych tlacich vysSich nez 5 bart
je nutno namontovat redukéni ventil.
» Pratok:1,0-1,3 /s
+ Teplota:max. 40 °C
* 37 139:
Manualni regulace proudu splachovaci vody
o 37 141:

Automaticka regulace proudu splachovaci vody

Instalace

Potrubi dobie proplachnéte.

Dodrzujte pfitom kétované rozméry na skladaci

strané | a skladaci strané Il, obr. [1].

Montaz a pripojeni

« Armaturu utésnéte a nasroubujte, viz obr. [2].

» Splachovaci potrubi (A) odfiznéte 20mm pod
armaturou, viz obr. [3].

» Potrubi (B) s matici (C) zasurite do
splachovaciho potrubi (A), viz obr. [4].

» Potrubi (B) pfipojte na armaturu s matici (C),
viz obr. [5].

Otevriete privod vody a zkontrolujte
tésnost spoju!

Nastaveni proudu splachovaci vody (37 139)
* Vyjméte krytku (D), viz obr. [6].

« Proud splachovaci vody se nastavuje otacenim

sefizovaciho Sroubu (E).

Obsluha, viz obr. [6].

Nastavené mnozstvi splachovaci vody se spusti
stlaenim ovladaci paky (F) po dobu 1 s.

Po vyte€eni tohoto mnozZstvi splachovaci vody
ventil automaticky a bez zpétnych razt uzavre
pfivod vody.

Udrzba

VSechny dily zkontrolujte, vycCistéte a podle

potfeby vymérite.

Funkéni dily se nesmi mazat tukem!

Uzavrete pfivod vody!

Pist

1. OdSroubujte krytku (G) s tésnénim (H),
viz obr. [7].

2. VySroubujte matici (I) s podlozkou (J).

3. Vytahnéte pist (K).

Montaz se provadi v obraceném poradi.

PFi opétovné montazi natahnéte kozenou

manzetu (L), navihcete a vycistéte drazku (M),

viz obr. [8].

Automaticky Skrtici ventil (37 141)

« Demontujte rozpérny pojistny krouzek (N),
automaticky Skrtici ventil (O) vytahnéte
a vycistéte, viz obr. [7].

Nahradni dily, viz skladaci strana Il
(* = zvlastni pfislusenstvi).

Osetrovani
Pokyny k oSetfovani jsou uvedeny v pfilozeném
navodu k udrzbé.

Zavada Pri¢ina

Odstranéni

Trvalé vytékani/ |-
vytékani malého |+ Vadny odlehCovaci ventil
mnozstvi vody » Poskozené tésnéni pistu

Ucpana tryska

- Vygistéte pist (K), viz Udrzba
- Vyméte kompletni pist (K), viz Udrzba
- Vyménte, viz Udrzba

» 37 139: Regulace proudu
splachovaci vody neni UpIné
oteviena

- Nastavte proud splachovaci vody, viz
Zmeéna proudu splachovaci vody

PFilis kratké
splachovani

* Vyschla nebo poskozena kozena
manzeta

» 37 139: Nespravné nastaveny
proud splachovaci vody

* PoSkozené tésnéni pistu

KozZenou manzetu (L) natahnéte nebo
vyméiite, viz Udrzba

Nastavte proud splachovaci vody, viz
Zmeéna proudu splachovaci vody

- Vymé#te, viz Udrzba
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Miiszaki adatok
. Aramlési nyomas: min 1,2 bar / javasolt 2 - 5 bar

» Uzemi nyomas: max. 10 bar
« Vizsgalati nyomas: 16 bar
5 bar feletti nyugalminyomas esetén
nyomascsokkentd beépitése sziikséges!

+ Atfolyé mennyiség: 1,0-1,31is
* Hémérséklet: max.40 °C

* 37 139:
e 37 141:

Kézi oblitésszabalyozé
Automatikus oblitésszabalyozé

Felszerelés

Oblitse at a csévezetékeket.
Ehhez vegye figyelembe az I. kihajthat6 oldalon
talalhaté méretrajzot és a Il. kihajthaté oldal [1].
abrajat.
Beszerelés és csatlakoztatas
* Tomitse a szerelvényt és csavarozza fel,
lasd [2]. abra.
* Vagja le az 6blitécsovet (A) 20 mm-rel
a szerelvény alatt, lasd [3]. abra.
« Tolja a (B) cs6vet a (C) anyaval az (A)
oblitécsbbe, lasd [4]. abra.
» Csatlakoztassa a (B) csovet a (C) anyaval
a szerelvényen, lasd [5]. abra.

Nyissa meg a vizhalézatot és ellenérizze
a csatlakozasok tomitettségét!

Oblités beallitasa (37 139)

* Huzza le a (D) fed6sapkat, lasd [6]. abra.

« Az dblités modositasa az (E) beallitocsavar
forgatasaval lehetséges.

Kezelés, lasd [6]. abra.

Az el6re beallitott 6blitési mennyiséget az (F)
mikddtetd karnak 1 masodpercig torténéd
megnyomasaval lehet elinditani. Ezutan az oblitési
mennyiség utan a szelep magatol és
visszacsap6das mentesen leallitja a vizfolyast.

Karbantartas
Az 6sszes alkatrészt ellendrizni, tisztitani,
és esetleg cserélni kell.

A miikod6 alkatrészeket nem szabad
bezsirozni!

Zarja el a vizhalézatot!

Dugattyu

1. Vegye le a (G) fedelet a (H) tomitéssel, lasd [7].
abra.

2. Hajtsa ki az (1) anyat a (J) alatéttel egydtt.

3. Huzza ki a (K) dugattyut.

Az 6sszeszerelés forditott sorrendben torténik.

A visszahelyezésnél tagitsa ki az (L) bor

karmantyut, nedvesitse be és tisztitsa meg az (M)

hornyot, lasd [8]. abra.

Automata fojté (37 141)

» Szerelje ki az (N) feszitégyr{t, hizza ki az (O)
automata fojtot és tisztitsa meg, lasd [7]. abra.

Cserealkatrészek, Il. kihajthato oldal.
(* = Specialis tartozék).

Apolas
Ezen termék tisztitdsara vonatkozé utmutatast
a mellékelt hasznalati utmutaté tartalmazza.

Hiba Ok

Elharitas

Tartés folyas / .
allando csekély
vizvesztés .

Fuvoka eldugult
Tehermentesitd szelep
meghibasodott

» Dugattyu tomitése sérilt

nincs teljesen nyitva

» 37 139: Az 6blitésszabalyozé -

- Tisztitsa meg a (K) dugattyut,
lasd Karbantartas
- Cserélje ki kompletten a (K) dugattyut,
lasd Karbantartas
- Csere, lasd Karbantartas
Allitsa be az dblitést, lasd az Oblités
moédositasa

Tul rovid az .
oblités sérilt
+ 37 139: Oblités hibas

» Dugattyu tomitése sérilt

Bér karmantyu kiszaradt vagy -

Tagitsa ki vagy cserélje ki az (L) bér

karmantyut, lasd Karbantartas

- Allitsa be az 6blitést, lasd az Oblités
modositasa

- Csere, lasd Karbantartas
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Dados Técnicos
* Presséo de caudal:
min. 1,2 bar / recomendada 2 - 5 bar
* Presséo de servigo:max. 10 bar
* Pressao de teste:16 bar
Para pressodes estaticas superiores a 5 bar,
montar um redutor de presséo.
+ Caudal:1,0-1,31/s
* Temperatura:max. 40 °C
e 37 139:
Regulagéo manual do caudal de descarga
* 37 141:
Regulagdo automatica do caudal de descarga

Instalagao

Purgar as tubagens.

Para tal, seguir os desenhos cotados na pagina
desdobravel | e a pagina desdobravel Il fig. [1].

Montagem e ligagao

« Vedar e enroscar o fluxémetro, ver fig. [2].

« Encurtar o tubo de descarga (A) 20mm abaixo
do fluxémetro, ver fig. [3].

* Inserir o tubo (B) com porca (C) no tubo de
descarga (A), ver fig. [4].

« Ligar o tubo (B) com porca (C) no fluxémetro,
ver fig. [5].

Abrir a entrada de agua e verificar se as

ligagoes estdao estanques!

Regular o caudal de descarga (37 139)

» Retirar a tampa (D), ver fig. [6].

« Alteracdo do caudal de descarga rodando
o parafuso de ajuste (E).

Manuseamento, ver fig. [6].

Premindo a tampa de accionamento (F)

por 1 segundo, o caudal de descarga pré-
regulado é desencadeado. Decorrida a descarga,
a valvula faz parar o fluxo de agua,
autonomamente e sem retorno.

Manutencgao
Verificar, limpar e, se necessario, substituir todas
as pegas.
Nao lubrificar as pegas de funcionamento!
Fechar a entrada de agua!
Pistao
1. Desapertar a tampa (G) com junta (H),
ver fig. [7].
2. Desapertar a porca (I) com anilha (J).
3. Tirar o pistao (K) para fora.
A montagem é feita pela ordem inversa.
Ao voltar a aplicar, alargar e humedecer a junta
de couro (L) e limpar a ranhura (M),
ver fig. [8].
Valvula reguladora automatica (37 141)

» Desmontar o anel de retencéo (N), tirar a
valvula reguladora automatica (O) para fora e
limpa-la, ver fig. [7].

Pecgas sobresselentes, ver pagina desdobravel Il
(* = acessorios especiais).

Conservagao
As instrugbes para a conservagao constam nas
Instrugdes de manutengdo em anexo.

Avaria Causa

Solugao

Funcionamento
continuo / .
descarga
permanente de
pouca quantidade
de agua

Pistdo entupido

aberta

Valvula de descarga avariada -

Junta do pistdo danificada
37 139: a regulagéo do caudal -
de descarga nao esta totalmente

- Limpar o pistéo (K), ver Manutencao
Substituir o pistdo (K) completo,

ver Manutengéo

- Substituir, ver Manutengao

Regular o caudal de descarga,

ver Alteragéo do caudal de descarga

Junta de couro seca ou
danificada

Descarga muito
curta

incorrecto

» 37 139: caudal de descarga -

« Junta do pistdo danificada

- Alargar ou substituir a junta de couro (L),
ver Manutengao

Regular o caudal de descarga,

ver Alteragéo do caudal de descarga

- Substituir, ver Manutengao
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Teknik Veriler
« Akis basinci:

min. 1,2 bar / tavsiye edilen 2 - 5 bar
maks. 10 bar
16 bar

« Isletme basinci:
» Kontrol basinci:
Statik basincin 5 barin izerinde olmasi
durumunda, bir basing dusuricu takin.

« Akig miktari: 1,0-1,31/s
» Sicaklik: maks. 40 °C
« 37 139: Manuel durulama akimi ayari
e 37 141: Otomatik durulama akimi ayari
Montaj

Boru hatlarini yikayin.

Bu hususta, katlanir sayfa | ve katlanir sayfa Il,

sekil [1]'deki 6l¢u gizimlerine dikkat edin.

Montaj ve baglanti

« Bataryayi sizdirmaz hale getirin ve vidalayin,
bkz. sekil [2].

« Durulama borusunu (A) bataryanin hemen
altindan 20mm kisaltin, bkz. sekil [3].

« Boruyu (B) somun (C) ile durulama borusuna (A)
itin, bkz. sekil [4].

« Boruyu (B) somun (C) ile bataryaya baglayin,
bkz. sekil [5].

Su girigini agin ve baglantilarin sizdirmazligini

kontrol edin!

Durulama akiminin ayarlanmasi (37 139)

« Kapagi (D) ¢ikarin, bkz. sekil [6].

» Ayar vidasinin (E) gevrilmesi yoluyla durulama
akiminin degistiriimesi.

Kullanim, bkz. sekil [6].

Tetikleme kolunun (F) asagi bastiriimasi yoluyla,
onceden ayarlanmis olan durulama miktari 1 san.
icin serbest birakilir. Bu durulama miktarindan
sonra valf kendiliginden ve geri tepmesiz olarak
su akisini durdurur.

Bakim
Tim pargalari kontrol edin, temizleyin, gerekirse
degistirin.
Fonksiyon parg¢alar greslenmemelidir!
Su girigini kapatin!
Piston
1. Kapagi (G) conta (H) ile birlikte s6kin,
bkz. sekil [7].
2. Somunu (1) diskle (J) birlikte gevirerek gikartin.
3. Pistonu (K) disari gekin.
Montaji ters siralamayla uygulayin.
Tekrar yerlestirirken deri manseti (L) genisletin,
nemlendirin ve kanali (M) temizleyin,
bkz. sekil [8].
Otomatik kisma pargasi (37 141)

* Germe halkasini (N) sokiin, otomatik kisma
pargasini (O) gekerek ¢ikartin ve temizleyin,
bkz. sekil [7].

Yedek parcalar, bkz. katlanir sayfa Il.
(* = O6zel aksesuar).

Bakim

Bakim ile ilgili gerekli agiklamalar igin lutfen ekteki
bakim talimatina bagvurunuz.

Ariza Nedeni

Coziimi

Siirekli galisma/ |-
siirekli diisiik su |«

Meme tikanmig
YUk bosaltma valfi arizali

- Pistonu (K) temizleyin, bkz. bakim
- Pistonu (K) tamamen degistirin,

« Piston contasi hasarli

» 37 139: Durulama akimi yanhs

verimi bkz. bakim
» Piston contasi hasarli - Degistirin, bkz. bakim
» 37 139: Durulama akimi ayari tam |- Durulama akimini ayarlayin,
olarak agiimamig bkz. durulama akiminin degistiriimesi
Durulama fazla » Deri manset kurumus veya zarar |- Deri mangeti (L) genisletin veya degistirin,
kisa gormis bkz. bakim

Durulama akimini ayarlayin,
bkz. durulama akiminin degistiriimesi
- Degistirin, bkz. bakim
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Technické udaje
« Hydraulicky tlak:
min. 1,2 baru / odportc¢any 2 - 5 barov
« Prevadzkovy tlak:max. 10 barov
+ Skusobny tlak:16 barov
Pri statickych tlakoch vyssich nez 5 barov sa musi
namontovat’ redukény ventil.
* Prietok:1,0-1,3 l/s
+ Teplota:max. 40 °C
* 37 139:
Manualna regulacia prudu splachovacej vody
* 37 141:
Automaticka regulacia pradu splachovacej vody

InStalacia
Potrubia dobre preplachnite.

Dodrzujte pritom kétované rozmery na skladacej

strane | a skladacej strane Il, obr. [1].

Montaz a pripojenie

« Armaturu utesnite a naskrutkujte, pozri obr. [2].

» Splachovacie potrubie (A) odrezte 20mm pod
armaturou, pozri obr. [3].

» Potrubie (B) s maticou (C) zasurite do
splachovacieho potrubia (A), pozri obr. [4].

+ Potrubie (B) pripojte na armaturu s maticou (C),
pozri obr. [5].

Otvorte privod vody a skontrolujte

tesnost’ spojov!

Nastavenie prudu splachovacej vody (37 139)

» Vyberte kryt (D), pozri obr. [6].

« Prud splachovacej vody sa nastavuje otacanim
nastavovacej skrutky (E).

Obsluha, pozri obr. [6].

Nastavené mnozstvo splachovacej vody sa spusti
stlacenim ovladacej paky (F) po dobu 1 s.

Po vyteceni tohto mnoZzstva splachovacej vody
ventil automaticky a bez spatnych razov uzatvori
privod vody.

Udrzba

Vdetky diely skontrolujte, vycistite a podla potreby
vymente.

Funkéné diely sa nesmu mazat’ tukom!
Uzavrite privod vody!

Piest

1. Odskrutkujte kryt (G) s tesnenim (H),
pozri obr. [7].

2. Vlyskrutkujte maticu (I) s podlozkou (J).

3. Vytiahnite piest (K).

Montaz nasleduje v opaénom poradi.

Pri opatovnej montazi natiahnite kozenu

manzetu (L), navihite a vycistite drazku (M),

pozri obr. [8].

Automaticky Skrtiaci ventil (37 141)

» Demontujte rozperny poistny krazok (N),
automaticky Skrtiaci ventil (O) vytiahnite
a vycistite, pozri obr. [7].

Nahradné diely, pozri skladaciu stranu Il

(* = zvlastne prislusenstvo).

Osetrovanie

Pokyny k o$etrovaniu su uvedené v prilozenom
navode na udrzbu.

Zavada Pri¢ina

Odstranenie

Trvalé vytekanie/
vytekanie malého
mnozstva vody

Zapchata tryska
Vadny odlah&ovaci ventil

» 37 139: Regulacia pradu

otvorena

» Poskodené tesnenie piesta

splachovacej vody nie je Uplne

- Vygistite piest (K), pozri Udrzba

- Vymerite kompletny piest (K),
pozri Udrzba

- Vymerite, pozri Udrzba

- Nastavte prud splachovacej vody, pozri
Zmena prudu splachovacej vody

Prili$ kratke

splachovanie koZzena manzeta

prud splachovacej vody

Vyschnuta alebo poSkodena -
» 37 139: Nespravne nastaveny -

* PoSkodené tesnenie piesta

KozZenu manzetu (L) natiahnite alebo
vymefite, pozri Udrzba

Nastavte prud splachovacej vody, pozri
Zmena prudu splachovacej vody

- Vymeiite, pozri Udrzba
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Tehni€ni podatki
« Pretocni tlak:

najmanj 1,2 bar / priporogljivo 2 - 5 bar
« Delovni tlak: najve¢ 10 bar
* Preizkusni tlak: 16 bar
Kadar tlak v mirovanju presega 5 bar, vgradite
reducirni ventil.

* Pretok: 1,0-1,31/s
* Temperatura: maks. 40 °C
« 37 139: Ro¢na regulacija pretoka
« 37 141: Samodejna regulacija pretoka
Napeljava

Izperite cevovode.

Upostevajte dimenzijsko risbo na zloZljivi strani |

in zloZljivi strani Il, sl. [1].

Vgradnja in prikljucitev

« Zatesnitev in pritrditev armature, glej sl [2].

+ SkrajSajte izplakovalno cev (A) 20mm pod
armaturo, glej sl. [3].

» Cev (B) z matico (C) potisnite v izplakovalno
cev (A), glej sl. [4].

* Prikljucite cev (B) z matico (C) na armaturo,
glej sl. [5].

Odprite dotok vode in preverite tesnjenje

priklju¢kov!

Nastavitev pretoka (37 139)

+ Odstranite kapico (D), glej sl. [6].

« Sprememba koli¢ine izplakovanja z zasukom
nastavitvenega vijaka (E).

Upravljanje, glej sl. [6].

Prednastavljena koli¢ina izplakovanja se izvede
s pritiskom na upravljalni vzvod (F), za ¢as 1 sek.
Po poteku izplakovanja, ventil samodejno in brez
odboja prekine iztok.

Servisiranje

Preglejte vse dele, po potrebi ocistite ali
zamenjajte.

Gibljivih delov ventila ne mazite z mastjo!
Pred vsakim posegom zaprite dovod vode!

Bat

1. Odprite kapico (G) s tesnilom (H),
glej sl. [7].

2. Odvijte matico (l) s plos¢ico (J).

3. lzvlecite bat (K).

Montaza v obratnem vrstnem redu.

Pri ponovnem vstavljanju razsirite usnjeno

mans$eto (L) navlazite in oGistite utor (M),

glej sl. [8].

Samodejna dusilka (37 141)

» Odstranite vzmetno podlozko (N), izvlecite
samodejno dusilko (O) in jo odistite,
glej sl. [7].

Nadomestni deli, glej zloZljivo stran Il

(* = posebna oprema).

Vzdrzevanje
Napotki za nego so prilozeni navodilu za uporabo.

Motnja Vzrok

Pomo¢

Trajno delovanje / Zamasena Soba
stalen odtok
manjse kolic¢ine
vode » Poskodovano tesnilo bata
» 37 139: Regulacija pretoka

ni povsem odprta

Poskodovan sprostitveni ventil

- Ocistite bat (K), glej servisiranje

Zamenjajte celotni bat (K), glej

servisiranje

- Zamenjava, glej servisiranje

- Nastavite pretok, glej sprememba
pretoka

Premajhen .
pretok

Osusena usnjena mans$eta
ali poSkodovana

» 37 139: Napacen pretok

» Poskodovano tesnilo bata

- Razsirite usnjeno manseto (L)

ali zamenjajte, glej servisiranje
- Nastavite pretok, glej sprememba pretoka
- Zamenjava, glej servisiranje
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Tehni€ki podaci
» Hidraulicki tlak:
min. 1,2 bar / preporu¢eno 2 - 5 bar
« Radni tlak:maks. 10 bar
« Ispitni tlak:16 bar
Ako tlak mirovanja premasuje 5 bar, tada je
potrebno ugraditi reduktor tlaka.
* Protok:1,0-1,31/s
« Temperatura:maks. 40 °C
» 37 139:Ruéna regulacija ispiranja
« 37 141:Automatska regulacija ispiranja

Ugradnja

Dobro isperite cjevovode.

Pritom se pridrzavajte dimenzijskih crteza

na preklopnim stranicama | i Il, sl. [1].

Ugradnja i priklju¢ak

« Zabrtvite i uvrnite armaturu, pogledajte sl. [2].

* Produljite ispusnu cijev (A) 20mm ispod
armature, pogledajte sl. [3].

+ Nataknite cijev (B) s maticom (C) u ispusnu
cijev (A), pogledajte sl. [4].

* Prikljucite cijev (B) s maticom (C) na armaturu,
pogledaijte sl. [5].

Otvorite dovod vode i provjerite jesu li spojevi

zabrtvljeni!

Namjestanje ispusta (37 139)

« Skinite kapu (D), pogledaijte sliku [6].

« Promijenite ispiranje okretanjem vijka
za podesSavanije (E).

Rukovanje, pogledajte sl. [6].

Nakon $to se aktivacijska rucica (F) drzi
pritisnutim 1 sekundu, oslobada se unaprijed
namjestena koli¢ina ispiranja. Nakon tog vremena
ispiranja ventil prekida protok vode automatski

i bez protuudarnosti.

Odrzavanje

Pregledajte sve dijelove, ocistite ih i po potrebi

zamijenite.

Funkcijska mjesta ne smiju se podmazivati!

Zatvorite dovod vode!

Klip

1. Odvijte kapu (G) s brtvilom (H), pogledajte
sl. [7].

2. Odvijte maticu (1) s podloskom (J).

3. lzvucite klip (K).

Montaza se obavlja obrnutim redoslijedom.

Prilikom ponovnog stavljanja prosirite i navlazite

koznu manzetu (L) te ocistite utor (M),

pogledaijte sl. [8].

Automatska zaklopka (37 141)

» Demontirajte sko¢ni prsten (N), izvucite

automatsku zaklopku (O) i o€istite,
pogledaijte sl. [7].

Zamijenski dijelovi, pogledajte preklopnu stranicu
I.
(* = dodatna oprema).

Njegovanje
Upute za njegovanje nalaze se u prilozenim
uputama.

Problem Uzrok

RjeSenje

Stalan rad / trajno
smanjen protok

mlaznica je zacepljena
ispusni ventil je oSteéen

- ocistite klip (K), pogledajte Odrzavanje
- zamijenite kompletan klip (K),

« brtvilo klipa je oSte¢eno

» 37 139: neispravno ispiranje

vode pogledajte Odrzavanje
« brtvilo klipa je oSte¢eno - zamijenite, pogledajte Odrzavanje
» 37 139: regulacija ispusta nije - podesite ispiranje, pogledajte Promjena
potpuno otvorena ispiranja
Ispiranje je * kozna manzeta je osusena ili - prosirite ili zamijenite koznu manzetu (L),
prekratko ostecena pogledajte Odrzavanje

podesite ispiranje, pogledajte Promjena
ispiranja
- zamijenite, pogledajte Odrzavanje
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TexHMYeckn gaHHU
* HansaraHe Ha noToka:

MUH. 1,2 6apa / npenopbyBa ce 2 - 5 6apa
« PaboTHo HansiraHe: makc. 10 bapa
* W3nutBaTtenHo HansiraHe 16 Bapa

[Npu NnocTosHHO HansiraHe Hag 5 6apa Tpsbea
[a ce Brpaav peaykTop Ha HarnsiraHeTo.

» Paz3xop: 1,0 - 1,3 n/cek.
« Temnepatypa: makc. 40 °C
* 37 139: [MonyaBTOoMaTyeH HanopeH KpaH
« 37 141: HanbnHO aBTOMaTU4eH HanopeH KpaH
MoHTax

Mpomuinte TpbL6ONPOBOAUTE.
3a Ta3n uen obbpHETE BHUMaHNE Ha YepTexa
C pa3mepuTe Ha cTpaHuua | u ctpanuua ll, dur. [1].

MoHTax U cBbp3BaH

* YnnbTHETe v 3aBMHTETE apmaTtyparTa,
BWX cpur. [2].

» Ckbcete npomuBHaTa Tpbba (A) 20mMM nog
b6atepusara, Bux cur. [3].

* [TbxHeTe TpbbaTa (B) 3aegHo c rankara (C)
B nNpommuBHaTta Tpbba (A), BuX cur. [4].

* MoHTupanTe Tpbbata (B) 3aegHo c rankarta (C)
KbM BaTepusTa, BUX cur. [5].

MycHeTe BopaTa u npoBepeTe Bpb3KkuTe
3a Tey!

HacTpoiika Ha pe6uTa (37 139)

« Caanerte kanadkara (D), Bux dwr. [6].

+ [NpomeHsiHe Ha AebuTa Ypes 3aBbpTaHe Ha
perynupaius BuHT (E).

YnpaBneHue, Bux cur. [6].

MpensapuTenHO HaCTPOEHOTO KONMYECTBO Ha
roToKa ce aKkTMBMpa Ype3 HaTUCKaHe Ha nyckoBaTa
pbkoxsaTka (F) 3a 1 cek. Crieq nstnyaHe Ha
HaCcTPOEHOTO KONMYECTBO BEHTUITLT MPeKbeBa
noToka Ha BoaaTa aBToOMaTU4HO 1 6e3 NoBTOPHO
HaTuckaHe.

TexHU4ecko obcnyxBaHe
MpoBepeTe BCMYKM YacTu, MOYUCTETE M1, ako
e Heobxoaumo, rv NoaMeHeTe.

(PyHKLUMOHaNHUTe 4YacTu He TpsibBa Aa ce
cmasBar!

MpekbcHeTe NofaBaHeTo Ha Boaara!l

Bytano
1. OTBMHTETE Kanadkata (G) 3aegHo

c ynnbTHUTens (H), Bux dur. [7].
2. OtBuHTeTe ravikara (l) 3aegHo ¢ wanbara (J).
3. Uagbpnarite 6ytanoto (K).
MoHTaXbT ce 13BbpLUBa B obpaTHa
rocrnefoBaTeriHocT.

Mpv NOBTOPHO NOCTaBsIHE Pa3LUMPETE KOXKEHUS

ynnbTHUTEN (L), HamokpeTe ro n nouncrete

wnuua (M), Bk dur. [8].

ABTOomaTunueH gpocen (37 141)

* [emoHTupavite ocuryputenHus npbereH (N),
n3Bagerte aBromatnyHus gpocen (O) u ro
noyunctete, BUXx cwur. [7].

Pe3epBHU YacTn, BUX cTpaHuua Il
(* = CneumanHm yactm).

Mopapbxka
YkasaHusa 3a nogapbKka MOXeTe Aa Hamepute
B NMPUNOXEHNTE MHCTPYKUUK 3a NnoaapbXKKa.

KonuyecTBa BoAa
€ HeusnpaseH

HanMbITHO

YANbTHUTENAT Ha 6yTaJ'IOT0

» 37 139: NonyaBTOMaTUYHUAT -
HarnopeH KpaH He e OTBOPEH

HeunsnpaBHoCT MpuunHa OTcTpaHsiBaHe

HenpekbcHar » [io3aTa e 3agpbCcTeHa - [ouuctete 6ytanoro (K),

NOTOK / NOCTOAAHHO BWX TexHu4ecko obcnyxeaHe
n3TUYaHe Ha * HewusnpaBeH koMneHcupaLy - [Nogmenete Bytanoto (K) nsusano,
Marnkm BEHTUN BWX TexHun4ecko obcnyxsaHe

- [NogmeHerte ro, BUX TexHNn4ecko
obcnyxsaHe

Hactpoiika Ha gebuta, Bux MpomsHa Ha
nebuta

TBbpAe KpaTko

unsnnakKkeaHe € nospeneH

neour

€ HensnpaseH

KoxeHuat YNNbTHUTEN € CYyX Unn | -

e 37 139: HenpaBunHoO HacTpoeH |-

*  YnnbTHUTENAT Ha GyTanoto

PaswmpeTe unu nogmMeHeTe KOXeHUst
ynnbTHUTEN (L), BUX TexHnvecko
obcnyxsaHe

Hactpoiika Ha nebuTta, Bux MNpomsiHa
Ha gebuta

- TNoameHeTe ro, BUX TEXHUYECKO
obcnyxeaHe
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Tehnilised andmed

* Veesurve:min 1,2 b

» Surve tooreziimis:maksimaalselt 10 baari

Kasutamine, vt joonist [6].
Eelreguleeritud koguses loputusvee laskmiseks

hoidke kangi (F) 1 sek jooksul all. Parast seda

aari / soovituslik 2-5 baari  kogust peatab ventiil veevoolu iseseisvalt ja

« Testimissurve:16 baari

Kui loputusventiili staatiline surve on Ule 5 baari,
tuleb paigaldada survealandaja.
» Labivool:1,0-1,3 I/s

« Temperatuur:maksi
« 37 139:Manuaalne

» 37 141:Automaatne loputusvoolu reguleerimine

tagasiléogivabalt.

Tehniline hooldus
Kdik osad tuleb kontrollida, puhastada ja

maalselt 40 °C vajadusel asendada.

loputusvoolu reguleerimine  Funktsionaalseid osi ei tohi maarida!l

Paigaldamine

Peske torud parast montaazi labi.
Seejuures jargige voldiku Ik | ja Il olevaid tehnilisi

jooniseid [1].

Paigaldamine ja iihendamine
» Tihendage ja kruvige kulge loputusventiil,

vt joonist [2].
» Lihendage loputus

all 20mm, vt joonist [3].
+ Likake toru (B) koos mutriga (C)
loputustorru (A), vt joonist [4].

+ Uhendage toru (B)
kilge, vt joonist [5].

Avage vee juurdevool ja kontrollige

tihenduskohti lekete

Loputusvoolu seadistamine (37 139)

» Eemaldage kibar (

* Reguleerige loputusvoolu kogust, pddrates

regulaatorkruvi (E).

Kolb

Sulgege vee juurdevool!

1. Kruvige éara kibar (G) koos tihendiga (H),

vit. joonis [7].
2. Keerake valja mutter (1) koos kettaga (J).

3. Témmake vélja kolb (K).

Kokkupanemiseks tehke toimingud vastupidises
jarjekorras.

Uuesti kokku panemisel laiendage ja niisutage
toru (A) loputusventiili nahkmansetti (L) ja puhastage soon (M),

mutriga (C) loputusventiili

vt joonist [8].
Automaatne drossel (37 141)
» Demonteerige vedrurdngas (N), tdmmake valja ja

puhastage automaatne drossel (O), vt joonist [7].

Tagavaraosad, vt voldiku Il Ik.

suhtes! (* = lisatarvikud).

D), vt joonist [6]. Hooldamine

Hooldusjuhised leiate kaasasolevast

hooldusjuhendist.

Rike

Péhjus

Rikke korvaldamine

Kestvalt / pidevalt
madal veesurve

Duis on ummistunud
» Valjalaskeventiil on defektne

« Kolvitihend on kahjustatud
» 37 139: Loputusvee reguleerimine
ei ole taiesti avatud

- Puhastage kolb (K), vt Tehniline hooldus
Vahetage kolb (K) taielikult valja,

vt Tehniline hooldus

- Vahetage valja, vt Tehniline hooldus
Reguleerige loputusvoolu,

vt Loputusvoolu muutmine

Loputus liiga
lihike

Nahkmansett on &ra kuivanud
voi kahjustatud
» 37 139: Loputusvool on vale

« Kolvitihend on kahjustatud

Laiendage nahkmansetti (L) vdi vahetage
see valja, vt Tehniline hooldus
- Reguleerige loputusvoolu,
vt Loputusvoolu muutmine
- Vahetage valja, vt Tehniline hooldus
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Tehniskie dati
« Hidrauliskais spiediens:

minimalais 1,2 bar / ieteicamais 2-5 bar
« Darba spiediens: maksimali 10 bar
» Kontrolspiediens: 16 bar
Ja pastavigais spiediens ir augstaks
par 5 bariem, jaiebtvé reduktors.

« Caurtece: no 1,0 idz 1,3 /s
« Temperatira: maksimali 40 °C
e 37139: Manuala skaloSanas Gdens
daudzuma reguléSana
« 37 141: Automatiska skaloSanas Gdens
daudzuma reguléSana
InstaléSana

Izskalojiet cauruju savienojumus.
levérojiet gabaritraséjumus, kas atrodami | un Il
atvéruma [1.] attéla.

levietoSana un pieslégSana

« levietojiet un pieskravéjiet armataru,
skatiet [2.] attélu.

* Nogrieziet skaloSanas cauruli (A) 20mm
zem armatdras, skatiet [3.] attélu.

« Cauruli (B) ar uzgriezni (C) uzbidiet uz
skaloSanas caurules (A), skatiet [4.] attélu.

« Cauruli (B) ar uzgriezni (C) pieslédziet
pie armatdras, skatiet [5.] attélu.

Atveriet tdens piepladi un parbaudiet

savienojumu blivumu!

Skalosanas tidens daudzuma

iestatiSana (37 139)

* Nonemiet vacinu (D), skatiet [6.] attélu.

« SkaloSanas tdens daudzumu maina, pagriezot
iestatiSanas skravi (E).

LietoSana, skatiet [6.] attélu.

leprieks iestatito skaloSanas daudzumu padod,
nospiezot sviru (F) uz 1 sekundi.

Péc 8T skaloSanas daudzuma noplades,

varsts Gdens padevi atslédz patstavigi un bez
atpakalplismas.

Tehniska apkope

Parbaudiet, tiriet un péc iesp&jas apmainiet
visas dalas.

Mehanisma darba elementus aizliegts iee||ot!
Noslédziet adens padevi!

Virzulis

1. Noskravéjiet vacinu (G) ar blivejumu (H),
skatiet [7.] attélu.

2. |zskraveéjiet uzgriezni (1) ar paplaksni (J).

3. Iznemiet virzuli (K).

Salieciet pretéja seciba.

Atkartoti izmantojot, izplest adas uzmavu (L),

to samitrinat un iztirit rievu (M),

skatiet [8.] attelu.

Automatiska drosele (37 141)

* Nonemiet atspergredzenu (N), iznemiet
automatisko droseli (O) un iztiriet,
skatiet [7.] attélu.

Rezerves dalas, skatiet Il atvérumu.
(* = specialie piederumi).

Kopsana
Noradijumus $Ts iekartas kopsanai jis atradisiet
pievienotaja apkopes instrukcija.

atverts

daudzuma regulators nav pilnigi

Probléma lemesls Novérsana

Nepartraukta » Aizséréjusi sprausla - Notiriet virzuli (K), skatiet ,Apkope*
tecésana/ » Bojats atslodzes varsts - Pilntba nomainiet virzuli (K),
pastavigi skatiet ,Apkope*

nepietiekosa » Bojats virzula blivéjums - Nomainiet, skatiet ,Apkope*“

udens padeve » 37 139: SkaloSanas tdens - lestatiet skalojama Gdens daudzumu,

skatiet ,Skalojama Gdens daudzuma
maina“

Skalosana par isu

ddens daudzums

« Bojats virzula blivéjums

|zZzuvusi vai bojata adas uzmava |-

» 37 139: Nepareizs skalojama -

Papla$inat vai nomainit adas uzmavu (L),
skatiet ,Apkope*

lestatiet skalojama Gdens daudzumu,
skatiet ,Skalojama Gdens daudzuma
maina“

- Nomainiet, skatiet ,Apkope*“
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Techniniai duomenys
« Vandens slégis:
min. 1,2 bar/rekomenduojama 2-5 bar
« Darbinis slégis:maks. 10 bar
* Bandomasis slégis:16 bar
Jeigu statinis slégis didesnis kaip 5 bar,
reikia jstatyti slégio reduktoriy.
« Vandens prataka:1,0-1,3 I/s
» Temperattramaks. 40 °C
* 37 139:
Rankinis plovimo vandens kiekio reguliavimas
« 37 141:
Automatinis plovimo vandens kiekio reguliavimas

Irengimas

Gerai iSplaukite vamzdzius!
Atkreipkite démesj j brézinius | ir Il
atlenkiamuosiuose puslapiuose, [1] pav.
Montavimas ir prijungimas
« Uzsandarinkite ir priverzkite maiSytuva,
zr. [2] pav.
* ISplovimo vamzdj (A) pailginkite 20mm
po maisytuvu, Zr. [3] pav.
« Vamzdj (B) su verzle (C) ikiSkite j iSplovimo
vamzdj (A), zr. [4] pav.
* Vamazdj (B) su verzle (C) prijunkite
prie maisytuvo, zr. [5] pav.
Atsukite vandens sklende ir patikrinkite,
ar per jungtis neteka vanduo.
Plovimo vandens kiekio reguliavimas (37 139)
« Nuimkite gaubtelj (D), zr. [6] pav.
+ Plovimo vandens kiekis reguliuojamas
sukant reguliavimo varzta (E).

Naudojimo taisyklés, Zr. [6] pav.

Nustatytas plovimo vandens kiekis teka 1 sek.
paspaudus paleidimo svirtj (F). IStekéjus
nustatytam kiekiui, ventilis automatiskai,
nesukeldamas atgalinio smagio, sustabdo
vandens tekéjima.

Techniné prieziira

Patikrinkite ir nuvalykite detales. Jei reikia,
pakeiskite jas naujomis.

Funkciniy detaliy tepti negalima!
Uzdarykite vandens tiekima!

Stamoklis

1. ISsukite gaubtelj (G) su tarpine (H),
zr. [7] pav.

2. Nusukite verzle (1) su poverzle (J).

3. ISimkite stimoklj (K).

Sumontuokite atvirkstine tvarka.

Naudodami jrenginj po ilgesnio laiko paplatinkite
odinj lankelj (L), sudrékinkite jj ir iSvalykite
griovelj (M), zr. [8] pav.
Automatinis droselis (37 141)
» Nuimkite spyruoklinj Zieda (N), iStraukite

ir iSvalykite automatinj droselj (O),

zr. [7] pav.

Atsarginés dalys, zr. || atlenkiamajj puslapj.
(* — specialUs priedai).

Priezidra
Nurodymai pateikti pridétoje prieziGros
instrukcijoje.

Gedimas Priezastis

Gedimo salinimo biidai

Nuolat béga .
vanduol/visada
nuteka per mazai
vandens

UZsikimSo purkstukas.

Sugedo voZtuvas.

» Pazeistas stimoklio sandariklis. |-
« 37 139: ne iki galo atsuktas
plovimo vandens reguliatorius.

- Nuvalykite stamoklj (K),
Zr. skyriy , Techniné priezidra*“.
- Pakeiskite visg stamoklj (K),
Zr. skyriy , Techniné priezidra*“.
Pakeiskite, zr. skyriy , Techniné priezidra“.
- Nustatykite plovimo vandens kiekj,
zr. skyriy, ,Plovimo vandens kiekio
reguliavimas®.

Per trumpas

plovimas odinis lankelis.

plovimo vandens kiekis.

Perdzitvo arba buvo pazeistas -
» 37 139: nustatytas netinkamas -

* Pazeistas stimoklio sandariklis. |-

ISpléskite arba pakeiskite odinj lankelj (L),
zr. skyriy , Techniné priezidra“.

Nustatykite plovimo vandens kiek|, zr. skyriy
+Plovimo vandens kiekio reguliavimas®.
Pakeiskite, zr. skyriy , Techniné
priezidra“.
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Specificatii tehnice
* Presiune de curgere:
min. 1,2 bar / recomandat 2 - 5 bar
max. 10 bar
16 bar

* Presiune de lucru:

* Presiunea de incercare:
La presiuni statice de peste 5 bar se va monta
un reductor de presiune.

+ Debit: 1,0-131/s
« Temperatura: max. 40 °C
« 37139:

Reglarea manuala a debitului de apa pentru spalare
° 37141:
Reglarea automata a debitului de apa pentru spalare

Instalare

Conductele trebuie spalate!

Pentru aceasta, se vor avea in vedere desenele cu cote

de pe pagina plianta | si pagina plianta Il, fig. [1].

Montarea si racordarea

« Se etangeaza bateria si se fixeaza cu suruburi;
a se vedea fig. [2].

» Se scurteaza teava de spalare (A) la 20mm sub
baterie; a se vedea fig. [3].

» Se impinge teava (B) cu piulita (C) in teava
de spalare (A); a se vedea fig. [4].

» Se conecteaza la baterie teava (B) cu piulita (C);
a se vedea fig. [5].

Se deschide alimentarea cu apa si se verifica
etanseitatea racordurilor!

Se regleaza debitul de apa pentru spalare (37 139)
« Se scoate capacul (D); a se vedea fig. [6].
* Modificarea debitului de apa pentru spalare

prin rotirea surubului de reglaj (E).

Utilizare; a se vedea fig. [6].

Cantitatea prereglata de apa pentru spalare se
elibereaza pentru 1 sec. prin apasarea manetei
de actionare (F). Dupa aceasta cantitate de
spalare, ventilul opreste automat si fara soc
curgerea apei.

Intretinerea

Toate piesele se verifica, se curata, eventual
se Tnlocuiesc.

Piesele functionale nu trebuie gresate!
Se inchide alimentarea cu apa!

Piston

1. Se desurubeaza capacul (G) si garnitura (H);
a se vedea fig. [7].

2. Se desurubeaza piulita (I) cu saiba (J).

3. Se scoate pistonul (K).

Montarea se face in ordine inversa.

La reintroducere, se va intinde si se va umezi

mangonul de piele (L) si se va curata canalul (M);

a se vedea fig. [8].

Drosel automat (37 141)

+ Se demonteaza inelul arcuitor (N), se scoate
droselul automat (O) si se curata;
a se vedea fig. [7].

Piese de schimb; a se vedea pagina plianta Il.
(* = accesorii speciale).

Ingrijire
Indicatiile de ingrijire se gasesc in instructiunile
de ingrijire atasate.

Defectiune Cauza

Remediu

Functionare * Duza infundata
continua / debit de

apain permanenta | Ventil de descarcare defect

- Se curdta pistonul (K);
a se vedea Intretinerea
- Se inlocuieste complet pistonul (K);

incorect

» 37 139: Debit de apa pentru spalare |-

» Garnitura pistonului este deteriorata |-

prea mic a se vedea Intretinerea
+ Garnitura pistonului este deteriorata |- Se inlocuieste; a se vedea Intretinerea
» 37 139: Sistemul de reglaj al debitului | - Se regleaza debitul de apa pentru spalare;
de apa pentru spalare nu este a se vedea modificarea debitului de
complet deschis apa pentru spalare
Spalare prea * Mangeta de piele este uscata sau - Se va intinde sau se va inlocui manseta
scurta deteriorata de piele (L); a se vedea Intretinerea

Se regleaza debitul de apa pentru spalare;
a se vedea modificarea debitului de apa
pentru spalare

Se inlocuieste; a se vedea Tntretinerea
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TexHn4yeckne gaHHble
« [aBneHue BoAbl:
MUH. 1,2 6ap / pekomeHayeTcs 2 - 5 6ap
« Pabouee naenexue:makc. 10 6ap
* WcnbiTatenbHoe AasnexHune: 16 6ap
MNpu gaeneHun B Bogonposoae bonee 5 6ap
YCTaHOBWTb PeyKTOp AABMEHUS.
* Pacxoa:1,0-1,3 n/c
* Temnepartypa:makc. 40 °C
* 37 139:Py4yHow perynsitop CMbiBa
* 37 141:ABTOMaTMYECKUIN PErYNSTOP CMbIBA

YctaHoBKa

TwarenbHO NPOMbITL TPy6onpoBsoAbl.
[insa aToro cnegyeT yunTbiBaTh AaHHbIE Ha
yepTexe ¢ pasmepamu Ha cknagHblx nuctax [ u ll,
pvc. [1].
YcTaHoBKa 1 noakntoveHne
* YNMOTHWUTb U BBUHTUTb YCTPONCTBO,
cMm. puc. [2].
» Ortpe3aTb CMbIBHYIO TpyOy (A) noa
yCcTponcTBOM Ha 20MMm, cMm. puc. [3].
* YcrtaHoBuTtb Tpyby (B) c ravikoi (C) B CMbIBHYIO
Tpyby (A), cm. puc. [4].
» [opcoepunntb Tpyby (B) c ravikon (C)
K YyCTPOMCTBY, CM. puc. [5].
OTKpbITb NoAavy BoAbl M NPOBEPUTH
COeANHEHNS1 Ha repMeTUYHOCTB!
YctaHoBKa o6bema cmbiBa (37 139)
» CHsaTb konnayok (D), cm. puc. [6].

* WN3meHeHne obbema Boabl ANt CMbiBa
BpaLleHeM peryrnmpoBo4Horo BuHTa (E).

O6cnyxuBaHue, cM. puc. [6].

MpenBapuTenbHO yCTaHOBMNEHHbIM 06beM CMbIBa
nocTynaeT Npu HaxaTtnmn kHonku cmbiea (F)

Ha 1 cek. [locne aToOro kNanaH aBToMaTUYECKN
npekpaLlaeT nogayy Bobl.

TexHun4yeckoe oﬁcnymuaaHue
Bce aetanv npoBepuTtb, 04UCTUTD,
npu HeoBXoANUMOCTMN 3aMEHUTb.

®DyHKUMOHaNbHbIE AeTanu cMa3biBaTb
3anpeujaercs!

MepekpbITb Noaavy BoabI!

MopweHb

1. OTBUHTMTB konnayok (G) ¢ ynnotHeHuem (H),
cMm. puc. [7].

2. BbIBUHTUTB raiky () c wanbon (J).

3. BbiHyTb nopueHb (K).

MoHTax npon3BoamTcst B obpaTHOM
nocrnenoBaTenbHOCTY.
Mpy o6paTHOM MOHTaxe KoxaHyto MaHxeTy (L)
pacLwmpuTb, YBAAXHUTb 1 04nCTUTb nas (M),
cMm. puc. [8].
ABTOMaTnyeckun gpoccens (37 141)
* CHaTb npyxuHHOe cTonopHoe konbLo (N),
BbIHYTb aBTOMaTu4eckun gpoccernb (O)
N OYUCTUTb, CM. puC. [7].

3anacHble YyacTu, cM. cknagHou nuct I
(* = cneumnanbHble NPUHAATEXHOCTH).

Yxop

YkasaHusa no yxoay npuBeaeHbl B npunaraemom
WHCTPYKLMM MO YXOAaY.

HeucnpaBHocTb | lMpuumnHa

YcTpaHeHue nNpnymnHbl

BecnpepbiBHbI |+ dopcyHka 3abunack

cMbIB /

noctynneHve * [edpekT knanaHa
HebonbLloro

ob6bEMa BoabI *  YNnoTHeHWe NopLuHs

NOBPEXAEHO

He NOJIHOCTbIO

» 37 139: Perynsitop cmbiBa OTKPbIT

- Ouuctutb nopuetsb (K),
cM. TexobenyxuvBaHve

- B3ameHuTb noplueHs (K) B cbope,
cM. TexobenyxuBaHve

- 3ameHuTb, cm. TexobenyxnBaHne

YcTaHoBUTbL 0OGbEM CMbIBa,
cM. lameHeHne obbema cMbiBa

CMbIB CIIULLIKOM .
KOPOTKUMN nospexaeHa
CMbIBa
*  YNnoTHeHWe NopLUHA
noBpexaeHo

KoxaHas maHxeTa Bbicoxna unu | -

* 37 139: HenpaBunbHbIN 06bEM -

Pacwmputb KoxaHyto marxeTy (L)
UM 3amMmeHnTb, cM. TexobcnyxvBaHne
YcTaHoBUTL 06bEM BOAbI ANsi CMbIBA,
cM. NameHeHne obbema cMbiBa

- 3ameHuTb, cm. TexobenyxvBaHune
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Maksimirska 96411
10000 Zagreb

Tel: +385 1 2338260
Fax: +385 1 2308024

o

GROHE E.p.i

Via Castellazzo Mr. B
20040 Cambiago (Milano)
Tel.: +3% 2 555401

Fax: +36 2 95040263
{IND:

Grohe India Private Limited
The Great Eastern Centre
Gesco Comporale Centre
70 MNehru Place

New Dehli 110015

Tel.: +81 11 5561 8425/ 8513
Fax: +91 11 5561 0451

f.\__l S__":

BYHO hi.

Skemmuvegi 2

200 Kopavagur

Tel.: +354 515 4000

Fax: +354 515 4069

A

Grohe Japan L.
[RC Buiding, 3+

1-1 Heiwajima 6-chome, Ola-ku
Tokyo 143-0006
Tel.: +81 3 32954730
Fax: +81 3 37673311
TN

GROHE AfS
Karihaugveien 89
1086 Oslo

Tel.: +47 22 206110
Fax: +47 22 906120

GROHE Nederland BY
Metaalstraat 2

2718 8\ Zostenmeer
Tel.: +31 70 3630 33
Faz: +31 79 3615126

-
GROHE Fortugal
Companentes Sanitarios, Lda.
Rua Arg. Cassiano Barbosa, 538
1.7 Frente Esquerdo
4100-008 Porto
Tol: +351 22 543 29 80
Fax: +351 22 545 2885

GROHE Peolska Sp. 2.0.0.
LI, Migdatowa 4

[2-T96 Warszawa

Tel.: +48 22 6431255 - 57
Fax: +48 22 5451258
{RUS!
MpencTapuTeNECTRG
Srohe AG

Macksa, yn.Pycacoeckan 13,ctp.1
1107140

Ten.: +T 495 9419510
thaks: +7 405 9819511

‘RO>

E.C. EURD - Internaticnal E.R.L
B-dul Dinicu Golescu,Nr. 41, BLE,
Se. 5, Ap. 67, Parter

OMO08GE Bucharest (Sector 1)
Tel.: +40 21 3161451

Fax: +40 21 3161452

(8.

GROHE A/S

Box 2063

184 02 Upplands Washy
Tel.: +45 771 141314
Fax: +45 771 141315
:SLO/‘

GROSAN infeniring d.o.0.
Slandrova 4

1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 8633060
Fax: +586 1 5633061

TR>

GROME |c we Dis Ticaret Lid. Sti.
Bagdat Cad. Ugras Parlar Is
Merkezi Mo: 305 BBlok : 12 15
HB4G Cevigli - Mallepe-lslanbul
Tel.: +80 216 4412370

Fax: +80 216 3706174

VA

MNpegcTaenTens

Grohe AG

B ¥KPARHE

H.W. Tononucean

053131 Knea

TEN.. +38 44 ZTH1734

chake: +38 44 2459456

UsA

GROHE America Inc.

241 Covington Drive
Eloomingdale

llincis, BO10E

Tel.: +1 620 5827711

Fax: +1 630 5327722

Near and Middle East
Area Sales Office:
GROME Marketing
{Cyprusy Lid.

11, Lemesou Avenue
Galataniotis Building 1st floor
2112 Aglanjia

F.0r. Box 27048

1641 Nicosia

Tel.: +357 22 465200
Fax: +367 22 379188

Far East Area Sales Office:
GROHE Pacific Pte, Ltd,
260 COrchard Road

# 03-03/04 The Hearen
Bingapere 238855

Tel.: +55 6738 5585

Feax: +65 6738 0855

GROHE

—— -

ENJOY WATER



